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MÍSTO NAPOJENÍ
KANALIZACE

SUCHÁ NÁDRŽ NA ZACHYCENÍ DEŠŤOVÉ VODY
S PŘEPADEM DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
hl. 1,0m, objem 110m3

VSAKOVACÍ
KRECHT 2x2x1,5m
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1215m²

vedení vodovodu - NÁVRH

vedení kanalizace splašková - gravitační - NÁVRH

vedení kanalizace dešťové - NÁVRH

vedení NN el. proudu podzemní - NÁVRH

vedení veřejného osvětlení (VO), sloup - NÁVRH

transformační stanice - NÁVRH

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

TS

vedení plynu - NÁVRH

vedení optického kabelu - NÁVRH

LEGENDA

hrany parcel s číslem parcely

hranice řešeného území

kanalizační řád, šachta - STAV

vodovodní řád, šachta - STAV

plynovod, uzávěra - STAV

nadzemní vedení VN el. proudu

podzemní vedení NN el. proudu - STAV

vedení veřejného osvětlení - STAV

vedení optického kabelu - STAV

vedení užitkové vody - STAV

vedení vodovodu - přeložka NÁVRH

síť ke zrušení - NÁVRH

síť k přeložení do země - NÁVRH

hydrogeologická sonda

vedení kanalizace splašková - tlaková - NÁVRH

1088m²

návrh terénních zlomů

vjezd na pozemek

návrh parcelace

výměra parcely 

pořadové číslo parcely

- OC 150 - 103m

- OC 250 - 104m

- HD-PE 63x5,8 mm - 651m

- 693m

- DN 100 - 101m

- DN 250 - 783m

- DN 100 - 740

- 710m

- 710m

- 572m, 26ks světel

- DN bude  upřesněno v dalším stupni PD

přípojková skříň

s ochranným pásmem, sloup - STAV

vedení VN el. proudu podzemní - NÁVRH

- 420m
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rodinný dům - schématická značka

řadový dům - schématická značka

vrstevnice

vedení přepadu z vodojemu - přeložka NÁVRH

- 193m

vedení Cetin - STAV

vedení užitkové vody - přeložka NÁVRH

- DN 100 - 296m


